
21.08.2005: Entrauchung der Zwischenbühne nach einem 
Kleinbrand im Kurhaus 
  

In diesem Bereich der Zwischen-
bühne stand der Tisch mit dem 
glimmenden Kleidungsstück. Als 
mögliche Brandursache wird der 
fahrlässige Umgang mit einer 
brennenden Kerze durch die 
Theatergruppe vermutet, die ca. 
zwei Stunden vor Entdeckung des 
Kleinbrandes bereits das Kurhaus 
verlassen hatte. 
 
Die Einsatzdauer betrug ca. eine 
Stunde. 

Während im Großen Kursaal am 
Sonntag Abend ein Konzert statt-
fand, wurde im Kurtheater und auf 
der zwischen beiden Sälen 
liegenden Zwischenbühne von 
einer Theatergruppe eine Probe 
abgehalten. Nach Ende der 
Veranstaltung im Großen Kursaal 
entdeckte die anwesende Sicher-
heitswache auf der zwischenzeitlich 
stark verrauchten Zwischenbühne 
ein glimmendes Kleidungsstück auf 
einem Holztisch. 

Beides wurde von der Sicherheits-
wache sofort ins Freie gebracht. 
Zur Entrauchung der Zwischen-
bühne rückte die telefonisch 
alarmierte Freiw. Feuerwehr Bad 
Wörishofen mit dem KdoW, einem 
LF 16/12 und 6 Einsatzkräften an. 
Mit einem Drucklüfter wurde der 
Rauch aus der Zwischenbühne 
entfernt. 
Anschließend wurde auch noch der 
große Kursaal belüftet, in den 
ebenfalls geringe Mengen Rauch 
eingedrungen waren. 


